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• Opción económica: no requiere 
inversión en equipos (sólo software 
informático). 
• Sólo accede al servidor de la compañía, 
con período de adquisición limitado. 
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• Permite frecuencia de adquisición mayor, 
a costa de inversión en equipos. 








• Acceso al contador útil en algunas aplicaciones:  empresas multi-sede. 
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• Opción de complejidad y coste intermedios. 
• Requiere ordenador continuamente conectado. 
• Herramienta de análisis local. 
• Válida para sistemas pequeños o específicos. 
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• El almacenamiento de los datos se 
realiza en un servidor en la nube. 
• Datos accesibles desde cualquier 
ordenador con conexión a internet. 
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• Inclusión de elementos capaces de alterar el funcionamiento del sistema. 
 
 





• Equipo para comunicar con medidores que capturan datos, almacenarlos 
temporalmente de forma local y enviarlos a un servidor en la nube. 
• Dos redes de comunicación independientes: la de adquisición de datos y la de 
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• Sistemas de comunicación (adquisición y publicación) compatibles con medidores 
y servidor. Engloba interfaz físico y protocolo. 
•  Número máximo de dispositivos capaz de gestionar con tiempos de respuesta 
adecuados. Depende del período de adquisición establecido. 
•  Distancia máxima hasta los dispositivos. Depende del interfaz físico de la red de 
adquisición. 
•  Disponibilidad de entradas analógicas y/o digitales. Para sensores y detectores. 
•  Disponibilidad de salidas analógicas y/o digitales.  Cuando hay telecontrol. 
•  Capacidad de gestión de eventos. Programación sencilla. 









• Dispositivo que proporciona conectividad entre una red de adquisición de datos y 
una red de publicación de datos.  
•  No funciona de manera autónoma ni tiene capacidad de almacenamiento. 
•  Características fundamentales: 
  •  Sistemas de comunicación compatibles. 
  •  Número máximo de dispositivos. 
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Principal consumo en multitud de instalaciones. Características: 
• Monofásico/trifásico. 
•Variables medidas: potencias y energías, tensiones y corrientes. THD y desequilibrio. 
•  Lectura bidireccional: Si puede haber saldo energético generador. 
•  Precisión: Certificación MID para refacturación. 
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• PCS y PCI a posteriori, en otro punto y con pocos datos. 
• Necesario conocer presión (y temperatura). 
• Falta de suministro eléctrico. 
Soluciones: 
• Estimación de PCS y PCI a partir de datos pasados. 




• Medidores con baterías. 
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• Comunica los medidores del sistema con el datalogger o la pasarela. 
• Estándar de facto: Modbus RTU. 
 




• Protocolo maestro-esclavo: El maestro es el datalogger o la pasarela, los esclavos los 
medidores. 
• El maestro envía mensajes difundidos a todos los esclavos o indica a qué esclavo va dirigido 
y el esclavo responde. 
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• Comunica el datalogger o la pasarela con el ordenador con el sistema de gestión. 
• Interfaz física: Ethernet si es cableado; GSM, GPRS o 3G si no. 
• Protocolo TCP/IP. 
• Modbus TCP/IP para enviar mensajes Modbus encapsulados en mensaje TCP. 
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